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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejąca instalacja oświetleniowa w budynku jak już wskazano w audycie energetycznym jest przestarzała i mocno wyeksploatowana. Oprawy
oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach to oprawy bardzo energochłonne żarowe lub oprawy świetlówkowe. Część pomieszczeń jest
niedostatecznie doświetlona.
 
Istniejące oprawy oświetleniowe należy w całości zdemontować.
W większości pomieszczeń nowe oprawy zostaną zamontowane w miejsca dotychczasowych opraw z wykorzystaniem istniejących przewodów
zasilających. W pozostałych pomieszczeniach do projektowanych opraw oświetleniowych doprowadzić zasilanie z istniejącej sieci przewodami
typu
YDYp 750V. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem. Po zakończeniu robót wykonać miejscowe naprawy tynków wraz z malowaniem.
Zaprojektowano nowoczesne energooszczędne oprawy LED na bazie opraw firmy LUXIONA. Dopuszcza się zastosowanie opraw innego pro-
ducenta z
zachowaniem tych samych parametrów oraz wyglądu opraw po uprzednim uzyskaniu akceptacji inwestora oraz wykonaniu niezbędnych obli-
czeń.
 
 
 
W kotłowni instalacja zailajaca oświetleniowa pozostaje bez zmian. Należy wymienić oprawy oświetleniowe na oprawy LED. Istniejący wlz zasi-
lający rozdzielnicę kotłowni również pozostaje bez zmian. Wykonać zasilane urządzeń technologicznych kotłowni oraz instalację wyłącznika
głównego kotłowni. Rozdzielnicę kotłowni wykonać zgodnie z rys E5.
 
 
 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszym opracowaniem. Po zakończeniu robót przed oddaniem
obiektu należy wykonać w całym obiekcie pomiary: natężenia oświetlenia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie izolacji kabli i
przewodów. Na powyższe badania i pomiary sporządzić odpowiednie protokoły.

- 2 -

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy elektryczny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45300000-0 Wymiana opraw oświetleniowych
1

d.1
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

340 szt. 340.000
RAZEM 340.000

2
d.1

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

3
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

4
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.128 m3 0.128
RAZEM 0.128

5
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie - Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2,
500V

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

6
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

7
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -AMETYST NEW LED 3000LM PC
E IP65 840

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ATENA LINE LED 24000LM SH
WIDE E IP65 750

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LOTOS ELEGANCE SQUARE PC
LED 2400LM E IP54 840

kpl.

98 kpl. 98.000
RAZEM 98.000

10
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA METEOR LED COM-
PACT 6000LM OPAL E 840

kpl.

200 kpl. 200.000
RAZEM 200.000

11
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA NEPTUN COMPACT
LED V1 6000LM PC OPAL E IP65 840

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

12
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA RUBIN LOOK LED
COMPACT 4000LM PLX E 34 IP40 840

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

13
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA FARGO S100 L184/204
20W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.1

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

19
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m
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kosztorys nakładczy elektryczny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 m 35.000

RAZEM 35.000
20
d.1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

65 punkt 65.000
RAZEM 65.000

24
d.1

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

195 punkt 195.000
RAZEM 195.000
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kosztorys nakładczy elektryczny KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45300000-0 Wymiana opraw oświetleniowych
1

d.1
KNR 4-03 1134-
01

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 340 0.00 0.00

2
d.1

KNNR 5 1207-
02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku ele-
mentów betonowych

m 40 0.00 0.00

3
d.1

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 40 0.00 0.00

4
d.1

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m3 0.128 0.00 0.00

5
d.1

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - Przewód
kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 500V

m 40 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 30 0.00 0.00

7
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -AMETYST
NEW LED 3000LM PC E IP65 840

kpl. 3 0.00 0.00

8
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ATENA LI-
NE LED 24000LM SH WIDE E IP65 750

kpl. 8 0.00 0.00

9
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LOTOS
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 840

kpl. 98 0.00 0.00

10
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA
METEOR LED COMPACT 6000LM OPAL E 840

kpl. 200 0.00 0.00

11
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA
NEPTUN COMPACT LED V1 6000LM PC OPAL E IP65
840

kpl. 13 0.00 0.00

12
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA
RUBIN LOOK LED COMPACT 4000LM PLX E 34 IP40
840

kpl. 17 0.00 0.00

13
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA
FARGO S100 L184/204 20W

kpl. 1 0.00 0.00

14
d.1

KNNR 5 0301-
03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany
przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w
podłożu betonowym

szt. 6 0.00 0.00

15
d.1

KNNR 5 0308-
06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 3 0.00 0.00

16
d.1

KNNR 5 0308-
04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym na-
tynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A
i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 1 0.00 0.00

17
d.1

KNNR 5 0307-
01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobie-
gunowe

szt. 3 0.00 0.00

18
d.1

KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m 43 0.00 0.00

19
d.1

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

m 35 0.00 0.00

20
d.1

KNNR 5 0404-
01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1 0.00 0.00

21
d.1

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 0.00 0.00

22
d.1

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

m 8 0.00 0.00

23
d.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pier-
wszy

punkt 65 0.00 0.00

24
d.1

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy na-
stępny pomiar w pomieszczeniu

punkt 195 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana opraw oświetleniowych
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy elektryczny PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy elektryczny TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Kosztorys 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy elektryczny TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy elektryczny ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - instalacje elektryczne r-g 517.7794 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy elektryczny ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 8.9400 8.9400 0.00 0.00
2. uchwyty szt. 90.3000 90.3000 0.00 0.00
3. Piaski do betonów zwykłych uszlachet-

nione
m3 0.1408 0.1408 0.00 0.00

4. Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem t 0.0244 0.0244 0.00 0.00
5. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0205 0.0205 0.00 0.00
6. tablice rozdzielcze RK szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7. wyłącznik kotłowni szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8. AMETYST NEW LED 3000LM PC E

IP65 840
szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

9. ATENA LINE LED 24000LM SH WIDE
E IP65 750

szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

10. LOTOS ELEGANCE SQUARE PC
LED 2400LM E IP54 840

szt. 98.0000 98.0000 0.00 0.00

11. METEOR LED COMPACT 6000LM
OPAL E 840

szt. 200.0000 200.0000 0.00 0.00

12. OPRAWA NEPTUN COMPACT LED
V1 6000LM PC OPAL E IP65 840

szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00

13. OPRAWA RUBIN LOOK LED COM-
PACT 4000LM PLX E 34 IP40 840

szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00

14. OPRAWA FARGO S100 L184/204
20W

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

15. łączniki bryzgoszczelne szt. 3.0600 3.0600 0.00 0.00
16. gniazdo 24V szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
17. gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt. 3.0600 3.0600 0.00 0.00
18. rury winidurowe m 44.7200 44.7200 0.00 0.00
19. złączki szt. 17.6300 17.6300 0.00 0.00
20. Przewód kabelkowy miedziany, typu

YDYp 3x1,5 mm2, 500V
m 41.6000 41.6000 0.00 0.00

21. przewód HDGs 3x1,5mm m 8.3200 8.3200 0.00 0.00
22. przewó YDY 3x2,5mm m 36.4000 36.4000 0.00 0.00
23. kołki rozporowe plastykowe szt. 102.3000 102.3000 0.00 0.00
24. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy elektryczny ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   zero i 00/100 zł
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