POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lub.22.03.2019 r.

HK.4022.2.2.2019

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA
dla gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2018 rok

W oparciu o art.4 ust.l pkt | Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz.59) oraz zgodnie z art.12 ust | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ( t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz.1152) , § 23 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim dokonat obszarowej oceny jakosci wody do spozycia na
terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Liczba ludnosci zaopatrywanej w wodg do spozycia z w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wode na terenie gminy wynosi 7742.

Zaopatrzenie w wodg -zasilanie/ilo$¢ rozprowadzanej lub produkowanej wody w m’/d:
1199,0.

Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren gminy jest Zaklad Ustug
Komunalnych w Mszanowie sp.z o.0.ul. Parkowa 2.

Mieszkaricy gminy Nowe Miasto Lubawskie s zaopatrywani w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wodg przeznaczong do spozycia z 6 Wodociggéw Publicznych ;: Mszanowo, Nawra,Bagno, Skarlin,
Tylice, Gwizdziny .

- Ujgcie Wody w Mszanowie zaopatruje w wode mieszkaficow Mszanowa, Bratiana 90%,, Kaczku
,Lak Bratianskich ( 2062 oséb )

- Ujgcie Wody w Nawrze zaopatruje w wodg mieszkaficow Nawry, Bratiana 10 % (450 0séb )

- Ujecie Wody w Bagnie zaopatruje w wod¢ mieszkancéw Bagna, Lekart, Nowego Dworu
Bratianskiego, Jamielnika, Pustek, Radomna, Chro$la, Gryzlin ( 2800 os6b)

- Ujgcie Wody w Skarlinie zaopatruje w wodg mieszkanicow Skarlina (550 0s6b)

- Ujgcie Wody w Tylicach zaopatruje w wode mieszkancéw Tylic, Pacéltowa w 20% ( 630 osob)

- Ujecie Wody w Gwizdzinach zaopatruje w wode mieszkaficow Gwizdzin, Pacéttowa w 80%.
(1250 oséb )

Woda w wodociggach jest pobierana ze studni glgbinowych : Mszanowo studnia nr 2 wiercona o
gigbokosci 26,5 m , Nawra studnia wiercona nr 1 o glebokosci 106,0 m , Bagno studnie wiercone nr |
o glebokosci 40,2 m, nr 2 o glebokosci 35,0 m , Skarlin studnia wiercona nrl o glebokosci 53,0 m |
Tylice studnia wiercona nr | o glgbokosci 142, 0 m, Gwizdziny studnie wiercone nr 2 o glebokosci
52,0m i nr 3 o glebokosci 51,0 m.

Uzdatnianie wody odbywa si¢ w urzadzeniach uzdatniajacych typu napowietrzacze , odzelaziacze,
ktére znajduja si¢ w stacjach uzdatniania wody dla wodociggébw  Nawra , Bagno, Tylice.
W wodociggach Mszanowo, Skarlin, Gwizdziny woda nie podlega uzdatnianiu .



Zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody znajdujgce si¢ na ujciach sg to : Mszanowo — 2 zbiorniki
0 pojemnosci  po 150 m?, Bagno - 2 zbioriki o pojemnosci po 150 m?, Nawra — | zbiornik
o pojemnosci 100 m®, Tylice — 1 zbiornik o pojemnosci 100 m?,

Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcje jest okresowe, dopuszczonym $rodkiem dezynfekcyjnym
podchlorynem sodu.

Monitoring jako$ci wody przeznaczonej do spozycia w 2018 roku by} prowadzony zaréwno
przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak rowniez przez. Zaktad Ustug Komunalnych
Sp.z 0.0 ( w ramach kontroli wewnetrznej).

W 2018 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Miescie Lubawskim pobrali  probki wody do
spozycia przez ludzi z wodociagdw na terenie gminy , celem wykonania analiz :

- fizykochemicznych, organoleptycznych ( 42 probki )

- mikrobiologicznych (39 probek )

W 2018 roku w ramach kontroli wewnetrznej Przedsigbiorstwo Wodociagowe produkujace
i sprzedajgce mieszkaicom wody przedstawilo PPIS wyniki badan z poboru prébek wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametréw :

- fizykochemicznych, organoleptycznych ( 40 probek )

- mikrobiologicznych (31 préobek )

Probki wody pobierane byty w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych
w wodociggu ( woda podawana do sieci ,punkty czerpalne u konsumenta) .

W pobranych prébkach wykonano oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, fizycznych,
chemicznych, organoleptycznych zgodnie z zalacznikiem nr 1 , nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

Badania przeprowadzily laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria zewnetrzne o
zatwierdzonym systemie jakosci prowadzonych badan jakosci wody przez IS :

- Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Itawie

- Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Olsztynie

- Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Elblagu

- Laboratorium SGS Polska Sp.z 0.0. w Pszczynie

Na podstawie badan wszystkie probki wody w trakcie 2018 r. pobrane z wodociagdw
Mszanowo, Skarlin, Bagno, Tylice, odpowiadaly wymaganiom mikrobiologicznym,
fizycznym, chemicznym, organoleptycznym okreslonym w zalgczniku nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294).

Nie odpowiadaly wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.
z 2017 poz.2294 ) prébki wody w 2 wodociagach na terenie gminy:

- W wodociagu publicznym Nawra pod wzgledem mikrobiologicznym 1 prébka wody ze wzgledu na
parametr ogolna liczba mikroorganizméw w 22° C przez 8 dni w okresie 16.03.18 r. — 23.03.18 .
Woda w/w okresie byla warunkowo dopuszczona do picia po przegotowaniu.

- w wodociggu publicznym Gwizdziny pod wzglgdem fizykochemicznym i organoleptycznym
3 probki wody ze wzgledu na ponadnormatywne wartosci jonu amonowego, manganu, zelaza , barwy,
metnoéci, zapachu przez 29 dni w okresie 17.08.18 r. — 10.09.18 r. Woda w/w okresie byla
warunkowo dopuszczona do spozycia.

W 2018 r. od mieszkancéw z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie nie wplynely zadne
potwierdzone zgloszenia zwigzane z niepozadanymi reakcjami po spozyciu wody.



Zgodnie z § 26 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) , konsumenci uzyskuja informacje
o jakosci wody

- z komunikatow opracowywanych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, ktore sa
rozpowszechniane przez wiasciwego burmistrza , wojta w sposob umozliwiajacy bezzwloczne
zapoznanie si¢ z nimi konsumentéw z obszaru, dla ktérego wydano komunikat w przypadku
udzielenia zgody na odstgpstwo od wymagan ( § 28.1), stwierdzenia warunkowej przydatnosci wody
do spozycia, stwierdzenia braku przydatnosci wody do spozycia.

- zgodnie z przepisami o dostgpie do informacji publicznej lub z komunikatéw umieszczanych na
stronie internetowej urzedu gminy oraz na stronie internetowej przedsigbiorstw wodociaggowo —
kanalizacyjnych w przypadku, gdy woda odpowiada wymaganiom.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim w oparciu
0 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) wydal ocen¢ obszarows
jakoéci wody do spozycia dla terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2018 r.
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Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Waruszewski, Wéjt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,

2. Pan Dawid Kolakowski Prezes ZUK Sp.z 0.0. w Mszanowie
Jafa

, PULANa
atULECIE BEOEvEaLuI
e wivmeBisaLnbes

100 LAT SLUZB SAHITARNYCH W POLSCE



