PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail; psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lub., dn. 16.03.2023 r.

HK.0444.2.20.2023

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA
dla gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

W oparciu o art.4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekecji Sanitarnej (t.
Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) , § 23
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Miescie Lubawskim dokonat obszarowej oceny jakosci wody do spozycia na terenie gminy
Nowe Miasto Lubawskie za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode do spozycia z w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wode na terenie gminy wynosi ok. 8,3 tys.

Zaopatrzenie w wodg —zasilanie/ilo$é rozprowadzanej lub produkowanej wody w m%d. 1107,3.
Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren gminy jest Zaktad Ustug Komunalnych
w Mszanowie sp. z o.0. ul. Parkowa 2.

Mieszkanicy gminy Nowe Miasto Lubawskie sa zaopatrywani w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wode przeznaczong do spozycia z 5 Wodociggdéw Publicznych: Mszanowo, Nawra, Skarlin,
Tylice, Gwizdziny.

—  Ujecie wody w Mszanowie zaopatruje w wodg mieszkaficéw Mszanowa, Bratiana 90%, Kaczka,
1.3k Bratianskich, Pustek, Chrosla - 2589 oséb; produkcja wody w m*/d: 281,13

- Ujecie wody w Tylicach zaopatruje w wode mieszkaficow Tylic, Pacottowa w 80% - 1184 osob;
produkcja wody w m*/d: 167,05

- Ujecie Wody w Gwizdzinach zaopatruje w wodg mieszkancéw Gwizdzin, Pacottowa w 20% - 913
0s6b; produkcja wody w m?*/d: 123,07

—  Ujecie wody w Nawrze zaopatruje w wode mieszkaficow Nawry, Bratiana 10 % - 570 osob;
produkcja wody w m*/d: 111,75

— Ujecie wody w Skarlinie zaopatruje w wode¢ mieszkaficow Skarlina, Lekart, Jamielnika, Bagna,
Radomna, Gryzlin, Nowego Dworu Bratianskiego - 3044 os6b; produkcja wody w m*/d: 424,26

Woda w wodociagach jest pobierana ze studni glgbinowych: Mszanowo studnia nr 2 wiercona
o glebokosci 26,5 m (studnia nr 1 o glebokoscei 25,5 m — nieaktywna), Nawra studnia wiercona nr 1
o glebokosei 106,0 m, Skarlin studnia wiercona nrl o glgbokosci 53,0 m, Tylice studnia wiercona nr 1
o glebokosci 142,0 m, Gwizdziny studnie wiercone nr 1 o glgbokosci 53,5 m i nr 2 o glebokoscei
52,0 m, (studnia nr 3 o glebokosci 51,0 — nieczynna).

Uzdatnianie wody odbywa sie w urzadzeniach uzdatniajacych poprzez napowietrzanie, filtracje,
odzelazianie, odmanganianie (Nawra, Tylice, Skarlin). Nie stosuje si¢ uzdatniania wody
w wodociggach (Mszanowo, Gwizdziny).

W wodociagach niestosuje si¢ ciaglego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcje
podchlorynem sodu odbywa si¢ okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.



Zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody znajdujace sie na ujgciach sa to: Mszanowo — 2 zbiorniki
o pojemnosci po 150 m?, Nawra — 1 zbiornik o pojemnosci 100 m®, Tylice — 1 zbiornik o pojemnosci
100 m?, Skarlin — 2 zbiorniki wody o pojemnosci 145 m’.

Monitoring jakosci wody przeznaczonej do spozycia w 2022 roku byt prowadzony zaréwno przez
przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak réwniez przez. Zaklad Ustug Komunalnych Sp.z o.o.
(w ramach kontroli wewngtrzne;j).

W 2022 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Miescie Lubawskim pobrali prébki wody do spozycia
przez ludzi z wodociggdw na terenie gminy, celem wykonania analiz :

- fizykochemicznych, organoleptycznych (25 prébki )

- mikrobiologicznych (25 prébek )

W 2022 roku w ramach kontroli wewnetrznej Przedsiebiorstwo Wodociggowe produkujgce
i sprzedajace mieszkaficom wody przedstawilo PPIS wyniki badai z poboru probek wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrow :

- fizykochemicznych, organoleptycznych (28 probki)

- mikrobiologicznych (27 proébki)

Prébki wody pobierane byly w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych
w wodociggu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W pobranych prébkach wykonano oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, fizycznych,
chemicznych, organoleptycznych zgodnie z zatacznikiem nr 1, nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 poz. 2294). W wodzie surowej wykonano pomiar promieniotwoérczosci zgodnie
z zatacznikiem nr 4 ww. rozporzadzenia.

Badania przeprowadzity laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria zewnetrzne o zatwierdzonym
systemie jakosci prowadzonych badan jakosci wody przez Inspekcje Sanitarng :

- Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Iawie

- Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Olsztynie

- Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Elblagu

- Laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie.

Na podstawie badan prébki wody pobrane w trakcie 2022 r. z wodociggu publicznego Skarlin
i Tylice odpowiadaty wymaganiom mikrobiologicznym, fizycznym, chemicznym, organoleptycznym
okre$lonym w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294).

Czasowo nie odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294 ) prébki wody pobrane w 3 wodociggach publicznych.

- Wodociag Publiczny Mszanowo

— ogo6lna liczba mikroorganizméw w ilosci >300jkt/1ml ml w sieci wodociagowej - czas trwania

przekroczenia 7 dni w okresie od dnia pobrania prébki tj. 19.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Wydano komunikat dla odbiorcéw wody o warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

— ponadnormatywna zawartos¢ manganu tj. 60,6 pg/l - czas trwania przekroczenia 31 dni

w okresie od dnia pobrania prébki tj. 15.03.2022 r. do 14.04.2022 r.

- Wodocigg Publiczny Nawra

— ponadnormatywna zawarto$¢ manganu tj. 100 pg/l - czas trwania przekroczenia 31 dni w

okresie od dnia pobrania prébki tj. 15.03.2022 r. do 14.04.2022 r.

- Wodocigg Publiczny Gwizdziny

— zapach (nieakceptowalny) - czas trwania przekroczenia 7 dni w okresie od dnia pobrania

probki tj. 19.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Wprowadzono dziatania naprawcze w postaci chlorowania, plukania sieci wodociggowej, zwigkszenia
napowietrzania i czestotliwosci ptukania filtrow.

Woda dostarczana do mieszkancéw z wodociggéow publicznych w gminie Nowe Miasto
Lubawskie spelnia wymagania okreslone w zalacznikach nr 1 i nr 4 Rozporzadzenia z dnia
7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a co za tym
idzie woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.



W 2022 r. od mieszkaficow z nadzorowanego terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie
nie wplynety zadne potwierdzone zgloszenia zwigzane z niepozadanymi reakcjami po spozyciu wody.

Zgodnie z § 26 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) , konsumenci uzyskujg informacje
o jakosci wody :

- z komunikatéw opracowywanych przez wilasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, ktdre sa
rozpowszechniane przez wlasciwego burmistrza , wdjta w sposéb umozliwiajacy bezzwloczne
zapoznanie si¢ z nimi konsumentéw z obszaru, dla ktérego wydano komunikat w przypadku
udzielenia zgody na odstepstwo od wymagan ( § 28.1), stwierdzenia warunkowej przydatnosci wody
do spozycia, stwierdzenia braku przydatnosci wody do spozycia.

- zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej lub z komunikatéw umieszczanych na
stronie internetowej urzedu gminy oraz na stronie internetowej przedsigbiorstw wodociggowo —
kanalizacyjnych w przypadku, gdy woda odpowiada wymaganiom.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim w oparciu
o Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudmia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) wydal ocen¢ obszarows jakosci
wody do spozycia dla terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2022 r.

SPAEArny

Aiamy
Zie Lubawskim

Otrzymujg: )
1. Pan Tomasz Waruszewski, Wojt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kolakowski Prezes ZUK Sp. z 0.0. w Mszanowie
3.a/a



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 036 474 26 92; fax. 056 491 14 08,
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie 15.03.2023 r.

HK.0444.2.13.2023

Okresowa Roczna Ocena Jakosci Wody dla
Wodociagu Publicznego Gwizdziny

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
w oparciu 0 § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) przedstawia okresowg -
roczng oceng jakosci wody za 2022 r. dla Wodociagu Publicznego Gwizdziny.

Okresowa ocena jakosci wody zostata wydana na podstawie sprawozdan z wykonanych badan przez
Powiatowg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim, sprawozdan
przekazanych przez Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy dzialan
naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakosci wody przeprowadzone przez :

Powiatowg Stacja Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim

18.01.2022 r. — 2 probki w monitoringu parametréw grupy A,

10.05.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

19.09.2022 r. — 1 probka w monitoringu parametréw grupy B,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. w Mszanowie

15.03.2022 r. — 1 probka w monitoringu parametréw grupy B,

29.07.2022 r. — 2 probki w monitoringu parametréw grupy A,

23.09.2022 r. — 1 prébka do badan organoleptycznych,

16.11.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

W zwigzku ze sprawowanym nadzorem, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Miescie Lubawskim stwierdzil, ze badania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wykonywane byly przez uprawnione laboratoria Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarna.

Na podstawie badafi jakosci wody, woda w zakresie zbadanych parametréw odpowiadata
wymaganiom okreslonym w zatgezniku nr 1 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), z wylaczeniem okresu od 19.09.2022 r. do 26.09.2022 r., gdzie stwierdzono
nieakceptowalny zapach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
na koniec 2022 roku stwierdzil przydatno§é wody do spozycia w Wodociggu Publicznym
Gwizdziny.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Waruszewski, W6jt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kolakowski, Prezes ZUK Sp. z 0.0. w Mszanowie
3. ala



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie 15.03.2023 r.

HK.0444.2.11.2023

Okresowa Roczna Ocena Jakosci Wody dla
Wodociggu Publicznego Mszanowo

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
w oparciu 0 § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakosci
wody przeznaczone]j do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) przedstawia okresowg -
roczng oceng jakosci wody za 2022 r. dla Wodociagu Publicznego Mszanowo.

Okresowa ocena jakosci wody zostata wydana na podstawie sprawozdan z wykonanych badan przez
Powiatows Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim, sprawozdan
przekazanych przez Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy dziatan
naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakosci wody przeprowadzone przez :

Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim

18.01.2022 r. — 2 préobki w monitoringu parametrow grupy A,

10.05.2022 r. — 2 probki w monitoringu parametrow grupy A,

19.09.2022 r. — 1 prébka w monitoringu parametréw grupy B,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Mszanowie

15.03.2022 r. — 1 prébka w monitoringu parametrow grupy B,

12.04.2022 r. — 1 probka do badan fizykochemicznych,

29.07.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametrow grupy A,

23.09.2022 r. — 2 probki do badan mikrobiologicznych,

16.11.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametrow grupy A,

W zwigzku ze sprawowanym nadzorem, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mie$cie Lubawskim stwierdzil, ze badania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wykonywane byly przez uprawnione laboratoria Paristwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonych przez
Panstwowa Inspekcje¢ Sanitarng.

Na podstawie badan jakosci wody, woda w zakresie zbadanych parametréw odpowiadata
wymaganiom okreslonym w zatgezniku nr 1 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), z wyltgczeniem okresu od 15.03.2022 r. do 14.04.2022 r. ponadnormatywng zawartos¢
manganu tj. 60,6 pg/l oraz w okresie od 19.09.2022 r. do 26.09.2022 r., gdzie stwierdzono ogdlng
liczbe mikroorganizméw w ilosci >300jkt/Iml.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym MieScie Lubawskim
na koniec 2022 roku stwierdzil przydatno$¢ wody do spozycia w Wodociaggu Publicznym
Mszanowo.

Ewa Pielak

epidemiolog

Otrzymuja:
1.  Pan Tomasz Waruszewski, Wojt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kotakowski, Prezes ZUK Sp. z 0.0. w Mszanowie
3. aa



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARN Y
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail; psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie 15.03.2023 r.

HK.0444.2.14.2023

Okresowa Roczna Ocena Jakosci Wody dla
Wodociagu Publicznego Nawra

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
w oparciu o § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) przedstawia okresowg -
roczng ocene jakosci wody za 2022 r. dla Wodociggu Publicznego Nawra.

Okresowa ocena jakosci wody zostala wydana na podstawie sprawozdan z wykonanych badan przez
Powiatowa Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim, sprawozdan
przekazanych przez Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy dziatan
naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz.
2294).

Badania w ramach monitoringu jakosci wody przeprowadzone przez :

Powiatowg Stacja Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim

18.01.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

10.05.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

19.09.2022 r. — 1 prébka w monitoringu parametréw grupy B,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Mszanowie

15.03.2022 r. — 1 prébka w monitoringu parametréw grupy B,

12.04.2022 r. — 1 prébka do badan fizykochemicznych,

29.07.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

16.11.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametrow grupy A,

W zwigzku ze sprawowanym nadzorem, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mie$cie Lubawskim stwierdzil, ze badania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wykonywane byly przez uprawnione laboratoria Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych badan wody, zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarng.

Na podstawie badan jakosci wody, woda w zakresie zbadanych parametréw odpowiadala
wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 1 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.
2294), z wylaczeniem okresu od 15.03.2022 r. do 14.04.2022 r., gdzie stwierdzono ponadnormatywna
zawarto$¢ manganu tj. 100 pg/l.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
na koniec 2022 roku stwierdzil przydatno§¢ wody do spozycia w Wodociggu Publicznym
Nawra.

Panstwowy
Inspek&

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Waruszewski, Wojt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kotakowski Prezes ZUK Sp. z 0.0. w Mszanowie
3. aa



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie 15.03.2023 r.

HK.0444.2.15.2023

Okresowa Roczna Ocena Jakosci Wody dla
Wodociggu Publicznego Skarlin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
w oparciu 0 § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) przedstawia okresowg -
roczng oceng jakosci wody za 2022 r. dla Wodociagu Publicznego Skarlin.

Okresowa ocena jakos$ci wody zostata wydana na podstawie sprawozdan z wykonanych badan przez
Powiatowa Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim, sprawozdan
przekazanych przez Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy dziatan
naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakosci wody przeprowadzone przez :

Powiatowg Stacja Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim

18.01.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

10.05.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

19.09.2022 r. — 1 prébka w monitoringu parametrow grupy B,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Mszanowie

15.03.2022 r. — 1 prébka w monitoringu parametréw grupy B,

29.07.2022 r. — 2 probki w monitoringu parametréw grupy A,

16.11.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametrow grupy A,

W zwigzku ze sprawowanym nadzorem, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Miescie Lubawskim stwierdzit, ze badania probek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wykonywane byly przez uprawnione laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonych przez
Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng.

Na podstawie badan jakosci wody, woda w zakresie zbadanych parametrow
odpowiadata wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.z2017 1. poz. 2294);

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
na koniec 2022 roku stwierdzil przydatnos¢ wody do spozycia w Wodociggu Publicznym
Skarlin.

Ewa Pielok
epidemioclog

HUI08

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Waruszewski, Wojt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kolakowski, Prezes ZUK Sp. z 0.0. w Mszanowie
3. aa



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie 15.03.2023 r.

HK.0444.2.12.2023

Okresowa Roczna Qcena Jakosci Wody dla
Wodociggu Publicznego Tylice

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
w oparciu 0 § 22 Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) przedstawia okresowg -
roczng ocene jakosci wody za 2022 r. dla Wodociagu Publicznego Tylice.

Okresowa ocena jakosci wody zostata wydana na podstawie sprawozdan z wykonanych badan przez
Powiatowsg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Mieécie Lubawskim, sprawozdan
przekazanych przez Zaktad Ustlug Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy dziatan
naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakosci wody przeprowadzone przez :

Powiatowg Stacja Sanitarno — Epidemiologiczng w Nowym Miescie Lubawskim

18.01.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametréw grupy A,

10.05.2022 r. — 2 probki w monitoringu parametréw grupy A,

19.09.2022 r. — 1 probka w monitoringu parametréw grupy B,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Mszanowie

15.03.2022 r. — 1 probka w monitoringu parametréw grupy B,

29.07.2022 r. — 2 probki w monitoringu parametrdw grupy A,

16.11.2022 r. — 2 prébki w monitoringu parametrdw grupy A,

W zwigzku ze sprawowanym nadzorem, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Miescie Lubawskim stwierdzil, ze badania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wykonywane byly przez uprawnione laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonych przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarng.

Na podstawie badan jakosci wody, woda w zakresie zbadanych parametréw odpowiadata
wymaganiom okreslonym w zafgczniku nr 1 i nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim
na koniec 2022 roku stwierdzil przydatno$¢ wody do spozycia w Wodociggu Publicznym
Tylice.

Otrzymuja:
1.  Pan Tomasz Waruszewski, Wojt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kolakowski, Prezes ZUK Sp. z 0.0. w Mszanowie
3. aa



