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Pytania od Wykonawcy II 

 

1. Proszę o potwierdzenie iż do budowy kanalizacji należy przewidzieć studnie tworzywowe o 
średnicach DN1000 i DN630 (jak pokazano w kosztorysie) a nie studnie DN800 i DN500 jak 
pokazano na przekrojach. Proszę też o informację czy Zamawiający do realizacji zamówienia 
dopuści stosowanie rur PVC SN 8 z kielichem standardowym. 

Odpowiedź: 

Do budowy kanalizacji należy przyjąć studnie tworzywowe o średnicach DN1000 i DN630 jak 
pokazano w kosztorysie. 

Zamawiający do realizacji zamówienia dopuści stosowanie rur PVC SN 8 z kielichem standardowym. 

 

 

 


